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چک لیست بازرسی

 موتورخانه حرارت مرکزی



مسئولیت این اقدام در ساختمان ها به عهده چه کسی است ؟

" همواره پیشگیری بهتر از درمان هست  "

اقدام پیشگیرانه در موتورخانه حرارت مرکزی چیست؟

تهیه چک لیســت بازرسی موتور خانه حرارت مرکزی با هدف تعمیرات ونگهداری دوره 

ایی ، کاهش اتلاف انرژی ، حفظ ایمنی ، کارکرد مســـتمر وافزایش طول عمر تجهیزات 

موتورخانه میتواند یک اقدام پیشـــگیرانه مهم و بازدارنده از تحمیل هزینه های جبران 

ناپذیر در موتورخانه های حرارت مرکزی بر شمرد .

مطابق با قانون تملک آپارتمان ها و آ�ن نامه اجــرایــی آن وبند ۷ ماده ۲ قانون نظام 

مهندسی و کنترل وضع مقررات ملی سـاختمان به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشـت ، 

بهره دهی مناسب ، آسایش وصرفه اقتصــــادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از 

مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها  ، مالکان موظفند در اولین جلســـه عمومی 

ساختمان ابتدا رئیس مجمع را تع�ن و سپس در همان جلســـه مدیر ویا مدیرانی را از 

بین خود یا اشخاص خارج که صلاحیت علمی وتخصصـی آنها توسط مراجع ذیصـلاح 

تا�د شده باشد را برای اداره امور ساختمان به ویژه اداره امور قســمت های مشــترک 

ساختمان انتخاب کنند

 منابع:                                                      

قانون تملک آپارتمان ها وآ�ن نامه اجرایی آن

گرد آورنده مطالب : مهدی نجفی

کتب و نشریات فنی مرتبط

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وآ�ن نامه اجرایی آن

 استاندارد ملی موتورخانه حرات مرکزی ۱۶۰۰۰ 
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کنترل میزان  PH آب مدار گرمایش سیرکولاسیون (۶/۵ تا ٩ استاندارد 

( WHO ملی – ۶/۵ تا ۸/۵ استاندارد

چک کردن قســــــمت پا�ن دودکش قائم به نحوی که از زیر پا�ن 

اتصال ، دست کم ۳۰ سانتی متر پا�ن باشد.

چک کردن تناسب ظرفیت شیر اطمینان با ظرفیت دیگ یا منبع آبگرم
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 کنترل عدم نشتی محصـولات احتراق از لابه لای پره های دیگ چدنی 

و درز مفاصل لوله رابط دودکش به فضای موتورخانه

 کنترل دمای آب برگشـــت به دیگ خصـــوصا دیگ های چدنی که 

میتواند با ایجاد شـــــــوک حرارتی در پره دیگ ها و ایجاد کندانس 

محصولات احتراق در داخل دیگ باعث آسیب به دیگ گردد.
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